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Zonage ATEX :

Equipement de sécurité :
Alarme bris de glace

Coupure électrique d'urgence

Exctincteur à CO2

Extincteur à poudre

Equipement de contrôle du process :

Détecteur de mousse

Détecteur de niveau

Sonde de température

Soupape de sécurité

Détecteur de CH4

Détecteur de H2S

Détecteur ionique de flamme

Extincteur à eau

Risque incendie

Risque explosion (Zonage Atex)

Légende contrôle et sécurité :
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